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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.1I.2021r г. Ns 24196

I". Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний uроб воды из резервуаров по адресу: пгт. Мирный, ул.

Песочная,12 (резервуары Jrlll, 2)

2. Заказчик: МУП "Мирненское ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446З77,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ

зА

2.2 Фактический адрес: 446З77, Самарская обп., Красноярский р-н,

п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юрилический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренпые материалы:

1) Заявление Jф280 от 11.01 .2021.

2) Протокол лабораторньж испытаний N9 42350 от 26.1Т,202| ИЛЦ ФБУЗ KI]eHTp

гигиены и эпидемиологии в СаI,{арской области> (аттестат аккредитации Jф РОСС

RU.0001.510137, дата вкJIючения в реестр 22.0б.2015г.).

3) Протокол лабораторных испытаний Ns 42З49 от 26.II.202| ИЛЦ ФБУЗ (Центр

гигиены и эпидемиологии в Саtuарской области> (аттестат аккредитации Ns РОСС

RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.201,5г,).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
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Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы предстЕIвлены протоколы
лабораторЕьIх испытаний JtlЪNs 42З50,4Ъ49 от 26.1|,202I г. ИЛL{ ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области> по испытанию проб воды из резервуаров.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (чентра) ФБУЗ кЩентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области) Jrlb РОСС RU.0001.5101З7 от к20 сентября>
201Зг, дата включения в реестр 22.06.2015r.

Согласно протоколов лабораторных испытаний NЪNs 4235а,42З49 от 26.11.202| г.
пробы воды из резервуаров jtlb1 и Ns2 шо адресу: пгт. Мирный, ул. Песочная, 12, отобраны
l0.TT.202| г. и исследовitлись по микробиологическим rrокч}зателям: термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число
(ОМЧ), на соответствие требованиям т. З.5 СанПиН I.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".

По результатам лабораторньD( испытаirий установлено, что данные пробы воды из
резервуаров по микробиологическим показателям соответствуют требованиям т. 3.5 СанПиН
|.2.3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности дJuI человека факторов среды обитания".
Протокол 42350 от 26.1|.202l

Протокол 42З49 от 26.11.202l

заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизпоженного: Результаты лабораторньж испытаний проб вЬды из
резервуаров по адресу: пгг. Мирньй, ул. Песочная,|2 (резервуары JrlЪ1, 2)
Соответствуют

требованиям т. 3.5 СанПиН 1,2.З685-2I "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJu{ человека факторов среды обитания" по
представленным показателям.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяем ые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории,, 214З11

омч Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие (обобценные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100,0 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бактерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

lVикроБиологичЕскиЕ испытАния
Регистрационный номер в лаборатории 214З10

омч Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100,0 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Э кспе ртное за кл юч е н и е N92419 б от 26.11,,2О21,

и-
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!аlrные tорилического лица: 44З079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
}:."_,l]9:Ц"l., (846) 260-З7-97, эл. лочта: alI@Гguzsarno.ru, wurv,f.gLtzsatno,гrtиннlкпп бз 1 609s875/6з l 60 l 00 ]

Алссlаl аккрелиrlчии ИЛI{ tуникальный номер ]аписи
о0 аккредитации в реестре аккDедитованных лиц РосаliкредитациIr):
Л: РоСС RU,000l,5 l0l l7. n",o 

"n.,.,,"nu, в peccrp 2J 0о 20I jl
Фаmический адрес деятельности ИЛ 1,1:

44.rI I2 ро( ('ИЯ. Самаllская обл,. l Crvrpa, Красноtлинский
управлсllчесNий. пер, Павла Мпркинп, л,4

Федеральнtш служба по надзору в сфере защиты
прав потребителеЙ и благополучия человека

Федеральное бюджетнае учре)цдение здравоохранения
((ЦеЕтр гигиены и эпидемиологии в Самарскойобласти>

(ФБуЗ (ЦентР гигиепЫ и эпидемиологии в Самарской области)))исIытАтЕлъный лАБорАторньй цшЙтр ЙБ

Ф-1.2.,7/7.1

общей гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города Самара

гигиены и эпидемиологии в Самарской
руководителя Илц

Пасынкова Л. И.

l.,l I

м.п.
{- ýgl Ull,j',

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТО рных Л! 42349 от 26.71.202l

Кодобразца(пробы): 79946.2.10,11.21.B
1. Irаименование образца (пробы):
9 вода питьевая из резервуара М1 t п. Мирный, ул. Песочн ая, 12
объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юридический адрес:

iilfЙiffi ir}?ёY:;ýffiiРАйОНКРАСНОtrСкий,посЕлокгородскоготиIIАмирный,
2.2 Фактпческцй адрес:
446з77, СаМарскаЯ обл., КрасНоярскиЙ р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 Щата и время изп)товления:*

4. Щжа и время* отбора образца (пробы):
l0,11.2021г.
5. Щата получения образца (пробы):
10.11.2021 г.

б. Щополнительные сведеция, в т.ч. место отбора:
Заявление м280 от l1,0l ,2021 ПроизводственНый контроль Доставлено в термосумке при t +4 0С.Местоотбора - вода питьевая из резервуара Ml - " Мй";й-уп. п""о" ная, 12 АЬ отбора образцов (проб) от10.11.2021 г,

7. Ф.И.О., долкность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р,Ш" мастер МУП "Мирненсiое ЖКХ" ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

продолжЕниЕ протоколА нА слЕдующЕЙ стрАницЕ

_ НасmояlЦuй пропокол лабораmорньlх uСпьtmlнuй_распР_осmраlпепся mолько на объекmьl, поdверzнуmые uспьtmанuяrr.ПроmокоЛ не моасеm быmь ,o,npi*u"i"n n"'u-n-no. объеме'без пuсь,цl"ппоrо р*рr*"н'ля лlспыmаmельноео лабораmорно2о ценlпра

Пропоко.п М 12319 оп 26.1 l ,202 l Спр.l чз 2



8. Результаты лабораторных испытани й

*заполняется при необходимости
**Уровень оценённой неопределеннос,ги соотвегс1,lJуе,I,за],Iitнны]\,1 IIределаi\,I

Протокол состаl]лен в 4 экземплярах

Лицоо ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасmояtцttЙ пропtокол лабораtllорньlх ucttbtпtaHttЙ распросlпраняепlся пlолько на объекпlt t, ПООверzнl,п1619 ltспьtп,lанllя,|l.
ПроmокоЛ не ,+,lо){еlП быmь воспроuЗвеdен не в полrlо.\l объеме беЗ l1llcbшeHHoecl ра.з]rеulенuя uсПьlпlапlельноzо -'tаборапlорно?о ценlпра

Проmокол М 12319 опl 26.1].2021 Сmр.2 чз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед, изм Н.Щ на методы испытаний

, г. Самара, Красноглинский район, пос
пер. Павла Маркина, д.4

исп м ЛАБОРАТОРИЕ
Мрес проведения,. 443112,

гист ыи 214310 от 12.11.2021

омч Не обнаружено(0 ,

КОЕ/мл)
КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в ,100 мл
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4.2,3690_21)

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101B-0,1

пЩаты проведения: 10.11.2021 - 11.11.2021
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Данные юридического лица: .14З079, г. Самара,_проезд Георгия Митирева, л, lТелеrJrон/факс: 
{ 84б) 260-.17-97.

и*1н/клп 6-]I609ss75/бз]60l0# 
лочта: aI]@fguzsa,no,ru, **..fg,,rin,no..u

Аллесtл аккрелитаuии ИЛI] l5 никальный llortep lаписиоо lNкреjитrции в peecTDe аКкDедитованных лиц Росаккредитации):,ц РоСС RU 000l 5l0I.17. ou,o u-,n,,.n", в peeclp J2 06.20l5г.
Фаmлческий a,,lpec деятельности иЛЦ:
_1_1.1 l l ]. рос( иЯ. Саrtrрцбпд обл , г, Самара. I(расttоглинский рзйон,Управленческий. пер, Павла Маркина, д,4 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прaв потребителеЙ и благополучия человека

Федеральное бюджетно9 учреждение здравоохрапеция(центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>(ФБуЗ <ЦентР гигиецы и эпидемиологии в Самарской области))ИСIIЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЬЙ ЙБ Йii,

Ф-1.2.7/7,1

гигиене отдела гигиены и
в Советском раЙоне города Самара

и эпидемиологии в Самарской
руководителя илц

пасынкова Л. и.

ЛЬ 42350 от 26.11.202l
протокол

Код образца(пробы): 7gg47.2.10.11.21.B
1. Наименованпе образца (пробы):
10 вода питьевая из резервуара J\b2 - п. Мирный, ул. Песочная, 12объект испытаIIпй:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемоди€U]иза
2. Заказчпк:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юридический адрес:

{,i*1ffi?*ЪЁ#ёY:;SffiiРАйОНКРАСНОtrСКИй,посЕлокгородскоготиIIАмирный,
2.2 Фактический адрес:
446з77, СаМарская обл,, Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 {ата и время изготовлепия:*

4. Щата и врем{* отбора образца (пробы):
10.11.2021 г.
5. Щата получепия образца (пробы):
10.11.202l г.
б. Щополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
ЗаЯВЛеНИе ЛЬ280 ОТ l1,01,2021 ПРОИЗВодственный контроль доставлено в термосумке при t +4 0с.местоотбора - вода питьевая из резервуара J\!1 - 

". 
Мй;;й"уr,. п".о., ная, 12 Аil отбора образцов (проб) от10.11.202l г.

7. Ф.и.о., должностЬ, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р,Ш,, мастер МУП "МирненсЙе ЖКХ" ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Насmояu4uй пропокол лабораtпорных uспыпанuй распросmраняепся mолько на объекmьt, поdверенутпые uспыmанuям.ПроmокоЛ не моеюеm быmь **рi*,йп'",-,')|,о,по* ойаие' без пuсол,"п"оrо p*pr*rnuo u"пurrолrruноео лабораmорноео ценmра

Пропtоко,l М 42350 оп 2б.t1.202t Спр.I чз 2

ЛАБОРАТОРНЫХ

,*

м.п.
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8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется лри необходимости
* *уровень оценённой неопре/]еленно сти соответсl.вует зацанным лределам

Протокол составлеlI в 4 экземплярах

Лицо, ответственцое за оформление протокола: Кутепова с. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспtояtцuй пропtокол лаборапорных uспьtпtаttttй распроспlра|lяепlся lполько на объекlltьt, поdверзнуlпьlе uсtlыпlаlluяjll.
проmокол не моjсеm быmь воспроuзвеdен не в полном объеме без пuсьменно?о разреulенця uспьllпапельноzо лаборапlорноzо l|енпlра

Проmокол Nэ 42350 опl 26. ] ] .202 ] Спр,2 trз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм НД на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ И КРОБИОЛОГИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИ ЕЙ
Мрес проведения : 44З112, РОССИЯ, Сам

Управленчёский,
арская обл., г. Самара, КрасЁоглинскиЙ раЙон, пос.
пер. Павла Маркина, д.4

Регистрационный номер: 214311 от 12.11.2О21
Даты проведения: 10.1 1.2021 - 1 1.1 1.2021

омч Не обнаружено (О, i,
КОЕ/мл)

КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4.2.3690_21)

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01



Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 1 6.07. 15

Федеральная служба гrо надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреяцение здравоохранения
<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской облаети>>)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирев4 1, г. Самара, 44З079,тел./факс: (846)260-З1-97,260-З7-99
E-mail : all@fguzsamo.ru ОГРН 1 056З l 6020 1 55 ИНН бЗ 1 6098875

УТВЕРЖДАЮ)

Ф-|.2.8l2

санитарно-гигиеническим
отдела гигиены и эпидемиологии в

города Самара ФБУЗ "Щентр
в Самарской области'

О.А.Барабанова
2021 г

Экспертное заключение

по результата]чI испытаний

от 26.11.202I r. Ns 24197

1. Наимеrrование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испьmаний проб воды из распределительной сети холодной по

адресitм: пгт. МирныЙ, ул. Нефтянников, 58, пгт. МирньЙ, ул. Нефтянников,7

2. Заказчик: МУП "Мирненское ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446З'17, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ

зА

2.2 Фактический адрес: 446З7'l, Самарская обл., Красноярский р-н,

п.г.т.МирныЙ, ул.Нефтяников, д. 3 а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление Jt280 от 11,01 .2021'.

2) Протокол лабораторных испытаний Ns 42348 о"r 26.T|.202l ИЛЦ ФБУЗ кЩентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области> (аттестат аккредитации Jф РОСС

RU.0001.5l0lЗ7 , дата включения в реестр 22,06.2015r.).

3) Протокол лабораторных испытаний Nр 42З47 от 26.1|.2021. ИЛЦ ФБУЗ КЩентР

гигиены и эпидемиологии в Саларской области> (аттестат аккредитации N9 РОСС

RU.0001.5101З7, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение Ns24197 от 26.11.2021 Страница tиз2
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.Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы предстilвлены протоколы
лабораторньIх испытаний JtJtlЪ42З48,42З47 от 26.|1.2021 г. ИЛI] ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
ЭпиДемиологии в Самарской области> по испытанию проб воды из распределительной сети
холодной.

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ <I_{eHTp
ГиГиены и эпидемиологии в СамарскоЙ областиD J\Ъ РОСС RU.0001.510137 от к20 сентября>
2013г, дата включения в реестр 22.06,2015г.

Согласно протоколов лабораторных испытаний Ns]ф42348,42З47 от 26.Т|.202] г.
пробы Воды из распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул. Нефтянников,
58, пгт. Мирньй, ул. Нефтянников, 7, отобраны l0.11.2021 г. и исследовались по
микрОбиологическим пока-зателям: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие
КОлиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ), на соответствие требованиям
Т. З.5 СаНПИН \.2.З685-2I "Гигиенйческие нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для чеповека факторов среды обитания".

ПО резУльтатам лабораторньтх испытаний установлено, что данные пробы воды из
распределительной сети по микробиологическим rrоказателям соответствуют требоваrrиям т.
3.5 СанПиН |.2.з685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Протокол 42З48 от 26.1|.202l

Протокол 42347 от 26.11.202l

заключение
по результатам испытаний

на основании вышеизложенного: Результаты лабораторньпс испытаний проб воды из
распредеЛительной сети холОдной по ацресаI\4: пгт. Мирньй, ул. Нефтянников, 58, пгт.
Мирный, ул. Нефтянников,7
Соответствуют

требованияМ т. 3.5 СанПиН I.2.з685-2Т "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды обитания" 11о
представленным показателям.

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенн ости)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории : 214З09

омч Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные

бакrерии (ОКБ)
Не обнарркено в 100 мл Отсутствие в 'l00,0 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бакгерии (ТКБ)
Не обнарркено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
""( неоп ред ел е н н ости)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/430В

омч Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные

баюгерии (ОКБ)
Не обнаружено в '100 мл Отсутствие в 100,0 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бактерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Экспертное заключение Ne24197 от 26.t1,2O2I

/Z-
Страница 2из2



Ф-1,2.7 /7 .1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека
{Dедеральное бюджетцое учреждение здравоохранеция

<<щентр гигиеньi и эпидемиологии в Самарской области>
(ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиоЛогии в Самарской области>)

ИСIШТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЪЙ ЦЕНТР (ИЛО
Данrrые юридлtческого ли!а: 44З079, r. Самара, проезд IЪоргия Мrrтирева, д l'IЪле<|lонфакс: (846) 260_з7-97, эл. поttта: all@fgtizsamo.гtr,'wwrv,f.guzsano гrtин}j/кпп бз l 6098875/6з l б0 l 00 I

Дттестат аккредитации ИЛЦ (уrrикальный но[rер записu

:.б :l"lg:'lЧll в реестре аккреди]!ваннь]х лиI( росаккредитации):
N9 РоСС RU,000 l .5 ] 0 l 37, дата включенllя в реестр 22,06.20 l 5г
q)аmический адрес деятельности ИЛЦ:
443112, россиЯ, Самарская обл-, г, Cartapa, Красногrlиttский
Управленческий, пер, I-1авла Маркиtlа, л, 4

,ll]l!lншlцilццц!цлll

гигиене отдела гигиены и
в Советском раЙоне города Самара

гигиены и эпидемиологии в Самарской
руководителя Илц

Пасынкова Л. И.
.2021

Ilротокол лАБорАторных исIьIтАний лt 42347 от 26.11.202l

Код образца(пробы): 79944.2.10J1.21.B
1. НаименоваtIие образца (пробы):
7 вода питьевм из распределительной сети холоднчш - п. Мирный, ул. Нефтянников, 7объект испытапий:
Вода. Вытяжки. Вода питьев€UI, в т.ч. для гемодиализ а
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юрпдическпй адрес:
446З77, ОБЛАСТЬ CAMAPCKAII, РАйОН КРАСНОЯРСкIй, посЕлок городского типд мирный,УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
2.2 Фактический адрес:
446з77, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 Щата и время пзготовления:*
l0.11.202l
4. Щата и время* отбора образца (пробы):
10.11.2021 г.

5. Щата получеция образца (rrробы):
10.1 1.202l г.

6. Щополнительные сведепия, в т.ч. место отбора:
Заявление Ns280 от 11,01.2021 ПроИзводственНый контроль.Щоставлено в термосумке при t +4 0С.Местоотбора - вода питьева,I из распределительной сети холодная - п. Мирный, уr,. Н"6r""ников, 7 дкт отбораобразцов (гроб) от l0.1| ,202l г.
7. Ф.и.о., должпость, отобравшего образец (пробу):
АглиулоВ Р,Ш,, мастер МУП "Мирненское Жкх" ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

насmоящuй проmокол лабораmорньм uспыlпанuй распросmраняеmся mолько на объекmьl, поdверzнупые uспыmанurtJrr.ПроmокоЛ не моасеm быmь uо"про*u"d"' n" в полном обье*tе без пuсьм,енноео pc'pelцe'url uспыmаmельноео лабораmорно2о ценmра

ф

lr

Проплокол М 42317 оm 2б,t 1.202] Спр,} чз 2



8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необходимости
*+Уровень оценённой неопределеннос,I,и соответс.l,tsус,I. зiцанныN,t пре/{елап.{

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицоо ответствецЕое за оформлепие протокола: Кутепова с. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

НасtпояtLlltй проrпокол.паборапlорньlх ucпbtпtaHttit расllроспlраняеtllся nlollbаo на объекtпьt, поdверzнllпtьtе llcпblпaHllrl.\l.
ПропокоЛ не мо)lсеп бьtпtь воспроu:звеdен не в папном объеме без пuсь,\lенно?о разреlценuя l!спыmапlельноzо лабораmорноZо ценlпра

Пропокол No 42347 оm 26,11.202] Спр,2 tB 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаниЙ +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н! на методы испытаний

ИСПЫТАНИЯ оБи ги ЛАБОРАТОРИ
Мрес проведения,, 443112, я Самарская обл Самар а Красноглински и район, пос.

павл Маркина д 4
РегистрациQнный номер: 2l430B от 11.11.2021

п ия: 10.1 1.2021 - 1 1.1 1 "2021

омч Не обнаружено (0
КОЕ/мл)

КоЕ/мл мук 4.2.101в-0,1

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в'100 мл
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4.2,3690-21)

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

\



Ф-1,2.717.1

"lllцlшшцш!цццццil

Данные кlридическоIо лила: 443079, г, Calt:tpa, проезд Георгия Митирева, л, I'I'елет|оllitJю_к 
(846] 260--]7-97, т, лочта; аli@fgtizsашо.ru, rчrч*.IЦu.rо'пп,.uИНi l КгTП 6.1 l(,0q88?5 (,.l l60I00l

Алесгаr аккре:иГаuии ИЛl{ lуникалыlый Ho\|eI] записи
.": :lЧYIliЧ"" В Ресстре аккредитоаанных ли r t Росаккредитации):
N: ГоСС RU,000I 5l0I.17. лаlа вклю|Iенил в 1leecrp 2J,Oо J0l5r,
Факи,tеский адрес деятельности ИЛ Ц:
4.1з 1 ] 2, росс}-lЯ, Сашларская об:t,, г, Салlара, Красноглинский район,Улравленческий, пер, Лавла Маркина, д,4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и блалополучия человека

Федеральное бцджетное учрежден ие здравоохранения
(цецтр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>(ФБуЗ <<ЦентР гигиенЫ и эпидемиологии в Самарской области>>)исIIытАтЕлъный лАБорАторнъй цшнтг (иrц'

гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города Самара

гигиены и эпидемиологии в Самарской
руководителя Илц

л.и.

протокол лАБорАторных испытАний j\ъ 42348 от 26.11.202l

Код образца(пробы): 79945,2.10.11.21.B
1. Наименование образца (пробы):
8 вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирныйо ул. Нефтянников, 58объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиrlJIиза
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юридическпй адрес:

i.fiili?,i-ЁНi.?ДY:;Sffi РАйОНКРАСНОЯРСКIй,посЕлокгородскоготиIIАмирный,

2.2 Фактическпй адрес:
446З77, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а3. Изготовитель:*
3.1 Юридпческий адрес: *

3.2.Фактический адрес: *

3.3 Щата и время изготовлепия:*

4. ffата и время* отбора образца (пробы):
10.11.2021 г.

5. .Щата получения образца (пробьl):
10.11.2021 г.

6. {ополнительные сведенпя, в т.ч. место отбора:
Заявление лъ280 от 11,01,2021 ПроИзводственНый контроЛь Щоставлено в термосумке при t +4 0С.Место
:;;Ж* (fiЁаi#Ъ:ii#r1":*"Д""""п""ой сети 

"оr,од"u" 
- п. мирный, ул. нефянников, 58 Акт отбора

7. Ф.и.о., должпостьо отобравшего образец (пробу):
АглиулоВ Р,Ш" мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИJIЩ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

наспояtцuй проmокол лабораmорньlх uспьtmанuй распросmраняеmся mолько на обьекrпьl, поdверzнуmые хlспыmанuяJ4.проmокол не моясеm бь,mо воспроuз,"d" n" u п,оппrм, объеме' без iu"orrn"oro роrрелпенuя uспыmапельноzо лабораlпорноzо ценпра

Пропокол Nэ 4231В оm 2б,t].2021 Сmр.l uз 2
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8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необхолимости
+*Уровень оценённой НеОпреде,I]е[Iности сооl.sеl,сl,tsует задаt{ныN,l лределаi\,1
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, oTBeTcTBeIlHoe за оформление протокола: Кутепова с. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояtцuй пропlокол лаборапlорньrх ttспьtпlанuй 7эаспроспlрLlняепlся пlолько на объекпlы, поr)верzнуmые чсllьlпlанuям.[lропlокоЛ не моJltеlП бьtпtь воспроuЗвеdен не в полно.1,1 объеivе без ia,r*rrnoro р,оrрчuленllя l]спьlпlапельноzо лабораlпорtlо?о ценmра

Определяемые
показатели

испытаний +

характеристика
погрешности

ьтаты

**(неоп

Н.Щ на методы испытаний

ияАниспыт кроБми и логич л тор
Адрес 1443 1проведения 2, россия обл.Самарская Красногли

'Самара,
нски и пос.районУп Павлапер. 4

214309 от 12.11.2021Ре
п ия: lа:11,2021 - 11.11 .2021

омч Не обнаружено (0
КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.101 8-01

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

Не обнаружено в 100
мл КоЕ в 100 мл

МУК 4,2.,101В-01 (с изменениями МУК
4.2.3690-21)

Не обнаружено в 10О
мл КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Проmоко_п М 12318 оm 26.1t.202 t Спр.2 uз 2

Ед. изм.

г

Термотолерантные
колиформные бактерии

(ткБ)


