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Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.05.2021 г. ]ф 9947

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб воды из распределительной сети холодноЙ по

адресам: пгт. МирныЙ, ул. Нефтянников, 58, пгт. МирныЙ, ул. Нефтянников,7

2. Заказчик: МУП "Мирненское ЖКХ"

2.1. Юридический адрес: 446377,ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ

зА

2.2 Фактический адрес: 446З77, Самарская обл., Красноярский р-н,

п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юрилический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные Еа экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление ЛЪ280 от 11.01 .2021'.
2) Протокол лабораторных испытаний N9 16676 от 31.05.2021 ИЛЦ ФБУЗ КЩеНТР

гигиены и эпидемиологии в Саiчrарской области> (аттестат аккреДитации J\Ъ РОСС
RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06,20115г,),

3) Протокол лабораторных испытаний JЮ 16677 от 31.05.2021 ИЛЦ ФБУЗ <ЩеНТР

гигиены и э11идемиологии в Самарской области> (аттестат аккредитации J\! росс
RU,0001.510137, дата включения в реестр 22.06.20|5г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

,Щля проведения санитарно_эпидемиологической экспертизы представлены прОТОКОЛЫ

лабораторных испытаний JtJфI6676,|6677 от 31.05.2021 г. илц ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии В Самарской области> по испытанию проб воды из распределительной сети

холодноЙ.
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дттЕстдт аккредитации испытательной лаборатории (uеlтqФ ФБуЗ кЩентр

гигиены и эпидемиопо.r' в Самарской области) Jф РоСС RU.0001.510137 от к20 сентября>

201Зг, дата включения в реестр 22.06,2015г,
согласно nporo*onoB лабораторных испытаний Jф}lЪlt516,11517 ОТ 22,04,202| Г,

пробы воды из распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул, Нефтянников,

5^8' пгт. Мирный' ул. Нефтянников' 'l, отобраны 19.05.2021 г, и исследовались по

микробиологическим,цократелям: термотолерантные колиформные бактерии (ткБ), общие

*опr6орrц"дq бu*r;Й,qоквi, общее микробное число (омч), на соответствие требованиям

т. з.5 СщПдн r"),зоВs-21," "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопаснqсти и (или) безврелiiосr" для человека факторов среды обитания",

По,рез,улвтатаIчI лбораторньж испытаний устаЕовлено, что данные пробы воды из

распределительЪой сети по Йикробиологическим показателям соответствуют требованиям т,

3.5 СанПиН 1.2.з685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

Протокол |6676 от 31.05.2021

Протокол 16677 от 31.05.2021

заключепие
по результатам испытаний

на основании вышеизложенного: Рёзультаты лабораторньж испытаний проб воды из

распределительной сети холодной по адресам: пгт. Мирный, ул, Нефтянниково 58, пгт,

Мирный, ул. Нефтянников,7
Соответствуют

требованиям т. 3.5 СанПиН |.2.з685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды обитания" по

представленным показателям

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределq!!9Jц)_

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории 2l1842

Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/млоlvч

Общие (обобщенные)

колиформные бакrерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100,0 мл КоЕ в 100 мл

Термотолерантные колиформные

бактерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в 100 мл КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Резуль таты испытаний +

характеристи ка погрешности
**(неопредел енности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 211843

омч Не обнаружено (0 КОЕ/мл) Не более 50КоЕ/мл КоЕ/мл

Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие в 100,0 мл КоЕ в ,100 мл

Термотолерантные колиформные

бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл Не допускается в,100 мл КоЕ в 100 мл
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и блаюполучия человека

(Dедеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>

(ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)
ИСIШТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

,Щанные юридическоIо лица: 44З079, г, Самара, проезл Георгия Митирева, д, l
Телес|lоrr/факс: (846) 260-з7-97, эл, trottтa: аll@fguzsапrо,гu, wwrv,fguzsalllo,гLt
инн/кпп 63 l 6098875/6з l60l00l

Апестат аккредитачии ИЛI] (уникальный номер записи
об аккредитацив в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
N9 РОСС RU,000].5]01З7, дата включения в реестр 22,06 20l5г

Фаьтический алрес леяr,ел ьности ИЛ I-|:

14з 1 1 2, росс}jЯ, Салtарская область, г, Самара, Красноглинский район, пос,
Управ,rеttческий, переlлок Банковский, д. 4

отдела гигиены и

раЙоне города Самара
и эпидемиологии в Самарской
руководителя Илц

Пасынкова Л. И.

протокол лАБорАторных испытАниЙ ль l667б от з1.05.202l

Кодобразца(пробы): З1701.2.19.05.2l.В
1. Наименование образца (пробы):
7 вода питьевzUI из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 7
объеrсг испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиiшиза
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1Юридический адрес:
446з77, оБJIАсть сАмАрскАJL рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского тиIIд мирныЙ,
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
2.2 Фактический адрес:
446з77, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3.Щата и время изготовления:*

4..Щата и время* отбора образца (пробы):
19.05.2021 г.

5. Щата получения образца (пробы):
19.05.2021 г.

6. Щополпительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление Ns280 от 11.01.2021 Производственный контроль.Щоставлено в термосумке при t +4 0С.Место
отбора - п. Мирный, ул. Нефтянников, 7 Акт отбора образцов (проб) от l9.05.2021 г,
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
АглиулоВ Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖкХ" ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

наспtояtцttй tlроmокол лаборапlорньlх uспьtпtанttй распроспlрdняеmся пlо,lько на объекtпьt, поt)верzпупtьtе L{спьuпанuя1l.
Пропlокол не,|lo)r{elll бьtпlь восtlроuзвеdеtt не в по-|lно.|1 объеltе без пuсь.llеllllо.,о разреlllенL{я Llспьrпапlе.Oьноz:о лабораmорноео a|енпра

Проmоко,п ýо ]бб7б оtп 31.05,202l Сtпр,l uз 2

8Оrпч
хд



8. Результаты лабораторIIых испытани й

*заполняется при нсобходиltОСТИ

* *Уровень оценённой неопределенности cooTl]el,cl,ByeT заданl{ым пределам

Протокол составлеl{ в 4 экзспtплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С, А,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuitпропtокоil.лабораlllорныхчсtlьtпtанLtйlэаспроСпlраНЯеlпсяlпо'Oьконаобъекtttьt,поdверzнуmыеLlспьllпанllям'
Пропоколнел',!о}lсепlбыmьвосllроч.звеОеннебполноJlобъе'мебезпuсьхlенно?ораЗреlllенllяuспьпlаtпе.пьrtоеолабсlраlпорно?оцеНпlра

Н,Щ на методы испытанийиспытаний t
характеристика

н**(

ьтаты

Определяемые
показатели

Ато ирАБорлчиоАныт пос.ки инсиногл раЙон,КрасСамара,область,Сам арская443ияп роведен 4мрес д.Банковский,ап
.2025 1020в42 от2lРе

19 220 105201202

мук 4.2.1018-01КоЕ/млНе обнаружено (0

КоЕ/мломч
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4.2.3690-21)КоЕ в 100 млНе обнаружено в 100

мл

Общие (обобщенные )

колиформные бактерии
окБ

мук 4.2.,101в-01КоЕ в'100 млНе обнаружено в 100

мл

Термотолерантные
колиформные бактерии

Проtпоко,п Np t6676 оm 3 t ,05,2021 Сmр,2 чз 2

Ед. изм.

г
1 Z,
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Федеральная олужба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учре)lцение здравоохранения
<<IleHTp гигиены и эцидемиологии в Самарской области>)

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

!анные юридическоIо лица: 443079, г, Самара, проезд Георгия Митирева, д, l
ТелеrРон/(iакс: (846) 260-37-97, эл, почта: all@fguzsarno,ru, rvww.fguzsatrro.гtl
ишукпп бз l 6098875/63 l60 l00l

Апестаг аккреJиlашиrr ИЛIl (уникшыtый Hortep tаписи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц I)осаккредитации):
Л! РоСС RU,000 1 .5 l 0 l 37, дата включения в реестр 22,06.20 i 5г

Фаюический адрес деятельности ИЛI I:

443 l l2, РОССИЯ, Самарская область, г, Самара, Красноглинский район, пос,

Управленческий, переулок Банковский, д, 4

отдела гигиены и
ком районе города Самара

и эпидемиологии в Самарской
илц

л.и.

протокол лАБорАторных испытАниЙ л,9 16677 от зt.05.202l

Кодобразца(пробы): З1,702.2.|9.05.2i.В

1. Наименование образца (пробы):
8 вода питьевая из распределительной сети холодная - п. Мирный, ул. Нефтянников, 58

объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1Юридический адрес:
446377, оБлАсть сАмАрскАя, рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского тиIIА мирныЙ,
УЛИШ НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
2.2 Фактический адрес:
446З7'7, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а

3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес: *

3.2.Фактический адрес: *

3.3 Щата и время изготовления:*

4. rЩата и время* отбора образца (пробы):
19.05.2021 г.

5. Щата получения образца (пробы):
19.05.2021 г.

6. rЩополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление J\b280 от 11.01.202l Производственный контроль,Щоставлено в термосумке при t +4 0С.Место
отбора - п. Мирный, ул. Нефтянников, 58 Акт отбора образцов (проб) от l9.05.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

наспtояtцuй пропокол ,пабораmорных uспьtпtанuй распроспlраняеlпся lflо.пько на объекпьt, поDверzнуtпьtе trспыmанuя|п.

ПропtокоЛ lle,мо)t(,епl быmь воспроttЗвеdен не в 11олно-М объе.ltе беЗ пLlсьменLlо?О ра,зреlченl!Я llспьlпlаlпезьно:о.lабораmорно?о цеltпlра

!lроtпокол No ]6б77 опl 31.05,2021 Спр.I чз 2

м.
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8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняется при необхолилtости

* *уровень оцеttёнrrой I Iеопределенности соо,гветствует заданным пределам

Протокол составлеtl в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С, А,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Насmояtцuй llропокол .паборапlорL!ых ttcttbtпtuHutt распросlпраltяеlпся lпо.|1ько на объекtпьt, 11оdверZнуmые uспыmанuя|l,

пропокол не )\lо,ж:еm бьtmь воспроuзвеdен не в полIrом объе,ме без пuсь.менно?о разреlllенuя uспьlmаmельноzо,паборапорно?о ценmра

Проtпокол М 1 6677 оm 3 ] .05.2021 Сmр.2 чз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний +

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н.Щ на методы испытаний

исп ыт ия ми ологи Ато р и

4431 I Z\ росси Я, Самарская область, г Самар а Красноглински и раЙон пос.
мрес проведе ни

и 4ескиЙ Ба н ковс ки д
онныи о 2l 1 в4 3 от 20.05.2021

ия 19, 05 20 2 1 20 05 .202 1

Не обнаружено i l_

мук 4,2.101 8-01омч КоЕ/мл
ко

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100

мл

11.

КоЕ в'100 мл
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4.2.3690-21)

Термотолерантные
колиформные бактерии

)

Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01


